
Лист 2. Укрупнение блока ГПЭС + Computer Hub (габариты/отступы) и схема газоснабжения
Масштаб укрупнения: М 1:200 (размеры на схеме в мм). Схема газоснабжения - без масштаба.

Ось дороги/коридора 298 (условно)

Ось ряда ГПЭС-1 (наружный ряд, 5 шт.)

Ось ряда ГПЭС-2 (внутренний ряд, 5 шт.)

Ось Computer Hub (5 шт., внутренняя сторона)

10000
мм (отступ до оси)

8000
мм (между осями рядов)

8000
мм (ось ГПЭС-2 - ось CH)

ГПЭС-1 ГПЭС-2 ГПЭС-3 ГПЭС-4 ГПЭС-5

ГПЭС-6 ГПЭС-7 ГПЭС-8 ГПЭС-9 ГПЭС-10

CH-1 CH-2 CH-3 CH-4 CH-5

3000
мм (расстояние между ГПЭС)

Габариты (Д×Ш×В), мм:
ГПЭС: 12190×2430×2700 | Computer Hub: 6058×2438×2890

Условные обозначения

ГПЭС 1 МВт

Computer Hub

Ось рядов

Схема газопровода и ГРПШ (укрупнено)

Газ ВД Ø159×6 сталь (из коридора/врезки)
ГРПШ-15-2Н-У1

Pвых = 0,03 МПа

Газ СД 0,3 МПа Ø110 PE100

Коллектор СД

К ряду ГПЭС-1

К ряду ГПЭС-2Ряд ГПЭС-1 (5 шт.)

Ряд ГПЭС-2 (5 шт.)

Примечания:

1) Расстояние между ГПЭС по ряду: 3000 мм (между торцами контейнеров).

2) Размеры ГПЭС: 12190×2430×2700 мм. Размеры Computer Hub: 6058×2438×2890 мм.

3) На входе в ГПЭС предусмотреть фильтр (≤5 мкм), манометр и отсечной клапан (по паспорту).

4) Тип/диаметры трасс ВД/СД и размещение ГРПШ - по приложению (вариант 7.5).
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