
ЯДРИН ЭНЕРГОПАРК

Полный комплект проекта (аналог v7.5) — новая геометрия (CH/GПЭС/ГРПШ)

Исходные данные для титула/штампа

Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ВЕРТИКАЛЬ"

Юр. адрес: 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 123А, пом. 8

Ответственное лицо/подпись: Розгин Виталий Валерьевич (Розгин В.В.)

Объект (принято по ТУ): Чувашская Республика, Ядринский муниципальный округ, д. Козловка, ул. Совхозная, уч. 4 (ЗУ 21:24:131903:292–298)

ТУ газоснабжения (принято как 'ТУ Урмары'): Pmax 1,2 МПа; Pрасч 0,29 МПа; Qmax 2700 м³/ч; газопровод ПЭ Ø160; L≈78 м.

Примечание: значения ТУ перенесены по указанию заказчика; уточнять при выпуске окончательных ТУ/договоров.
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Розгин В.В. Розгин В.В. Розгин В.В. ООО "ТК «ВЕРТИКАЛЬ»" 27.05.2025
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Ведомость листов

№ Наименование листа Формат

01 Титульный лист A3

02 Ведомость листов A3

03 Графическая схема (по координатам ЕГРН) — участки 292–298 (общий лист) A3

04 Топооснова/ситплан (M 1:500) — лист 1 (масштабировано на A3) A3

05 Топооснова/ситплан (M 1:500) — лист 2: укрупнение ГПЭС+CH / газ (масштабировано на A3) A3

06 ГРПШ-1: схема обвязки (предварительно) A3

07 Совмещённый продольный профиль сетей в коридоре ЗУ 298 (предварительно) A3

08 Ведомость пересечений/привязок (ЗУ 298) (предварительно) A3

09 Продольные профили тепловых сетей (предварительно) A3

10 Продольные профили водоснабжения (предварительно) A3

11 Продольный профиль газопровода (предварительно) A3

12 Продольные профили кабельных линий (предварительно) A3

13 Таблица координат узлов (предварительно) A3

14 Узел К-1 (УС-1): распределение сетей (предварительно) A3

15 Узел К-2: ГРПШ (предварительно) A3

16 Узел К-3: КТП 10/0.4 (предварительно) A3

17 Узел К-4: скважина/насосная (предварительно) A3

18 Узел К-5: ИТП-293 (Теплицы) (предварительно) A3

19 Узел К-6: ИТП-292 (RAS) (предварительно) A3

20 Узел К-7: ИТП-296 (технологии) + газ (предварительно) A3

21 Узел К-8: коллектор энергоцентра (ЭЦ-295) (предварительно) A3

Объект Стадия Лист Листов Формат

ЯДРИН ЭНЕРГОПАРК РД 2 21 A3

Наименование
Документ

Ведомость листов
Комплект чертежей (аналог v7.5)

Разраб. Пров. ГИП Заказчик Дата

Розгин В.В. Розгин В.В. Розгин В.В. ООО "ТК «ВЕРТИКАЛЬ»" 27.05.2025

Стадия: РД    Лист: 2/21    Дата: 27.05.2025

Разраб.: Розгин В.В.    Пров.: Розгин В.В.    ГИП: Розгин В.В.

Заказчик: ООО "ТК «ВЕРТИКАЛЬ»"



Общий план участков 292–298 (по координатам ЕГРН)
Показаны границы ЗУ 21:24:131903:292–298, ЗУ 298 (коридор) и размещение ГПЭС/CH/ГРПШ (новая геометрия).
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Условные обозначения

ЗУ 298 (коридор)

Границы ЗУ

ГПЭС

Computer Hub

ГРПШ

Стадия: РД*

Объект: ЯДРИН ЭНЕРГОПАРК Формат: A3

Лист: 21 / 21 Вер.: v7.5+ 21

Наименование: Общий план участков 292–298 Дата: 13.01.2026 21

ЯДРИН ЭНЕРГОПАРК — участки 292–298

Графическая схема по координатам ЕГРН (общий лист)

Стадия: РД    Формат: A3    Дата: 27.05.2025

Лист: 3 / 21

Заказчик: ООО "ТК «ВЕРТИКАЛЬ»" Стадия: РД    Лист: 3/21    Дата: 27.05.2025

Разраб.: Розгин В.В.    Пров.: Розгин В.В.    ГИП: Розгин В.В.
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Лист 2. Укрупнение блока ГПЭС + Computer Hub (габариты/отступы) и схема газоснабжения
Масштаб укрупнения: М 1:200 (размеры на схеме в мм). Схема газоснабжения - без масштаба.

Ось дороги/коридора 298 (условно)

Ось ряда ГПЭС-1 (наружный ряд, 5 шт.)

Ось ряда ГПЭС-2 (внутренний ряд, 5 шт.)

Ось Computer Hub (5 шт., внутренняя сторона)

10000
мм (отступ до оси)

8000
мм (между осями рядов)

8000
мм (ось ГПЭС-2 - ось CH)

ГПЭС-1 ГПЭС-2 ГПЭС-3 ГПЭС-4 ГПЭС-5

ГПЭС-6 ГПЭС-7 ГПЭС-8 ГПЭС-9 ГПЭС-10

CH-1 CH-2 CH-3 CH-4 CH-5

3000
мм (расстояние между ГПЭС)

Габариты (Д×Ш×В), мм:
ГПЭС: 12190×2430×2700 | Computer Hub: 6058×2438×2890

Условные обозначения

ГПЭС 1 МВт

Computer Hub

Ось рядов

Схема газопровода и ГРПШ (укрупнено)

Газ ВД Ø159×6 сталь (из коридора/врезки)
ГРПШ-15-2Н-У1

Pвых = 0,03 МПа

Газ СД 0,3 МПа Ø110 PE100

Коллектор СД

К ряду ГПЭС-1

К ряду ГПЭС-2Ряд ГПЭС-1 (5 шт.)

Ряд ГПЭС-2 (5 шт.)

Примечания:

1) Расстояние между ГПЭС по ряду: 3000 мм (между торцами контейнеров).

2) Размеры ГПЭС: 12190×2430×2700 мм. Размеры Computer Hub: 6058×2438×2890 мм.

3) На входе в ГПЭС предусмотреть фильтр (≤5 мкм), манометр и отсечной клапан (по паспорту).

4) Тип/диаметры трасс ВД/СД и размещение ГРПШ - по приложению (вариант 7.5).

Объект: Ядрин Энергопарк (ЗУ 295)
Лист: Укрупнение ГПЭС+CH, схема газоснабжения

Стадия: П/Р     Лист: 2     Листов: 2 Дата: 13.01.2026Привязки/размеры - для компоновки. Перед выпуском РД выполнить увязку с топоосновой и проверку разрывов/зон.
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ЯДРИН ЭНЕРГОПАРК — ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ/ПРИВЯЗОК (ЗУ 298) — ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
1) Расстояния между узлами/вводами (по трассировке, предварительно)

№ От До L, м Примечание

1 К-8 (ЭЦ-295) К-1 (УС-1) 106.3 магистраль коридора 298

2 К-1 (УС-1) К-6 (ИТП-292) 102.3 коридор 298, ветка к RAS

3 К-1 (УС-1) К-4 (скважина) 18.7 ввод воды В-1 (попереч.)

4 К-1 (УС-1) К-2 (ГРПШ) 9.4 ввод газа (попереч.)

2) Пересечения с проездами/границами (планировочные элементы) — предварительно
№ Объект пересечения Сети/участки Узел/точка ПК X, м Y, м Меры Примечание

1 Граница ЗУ 295/ЗУ 298 (выход магистралей в коридор) ТМ-1, В-4, Г-1, Э-2 (в коридоре 298) К-8 (ЭЦ-295) ПК 0+00 381919.02 1166052.88футляры/плиты, сигнальная лента, соглас. охранных зон предв., уточнить по ТП/границам

2 Проезд/транспортный коридор ЗУ 298 (прокладка под проезжей частью) ТМ-1, В-4, Г-1, Э-2 (совмещенная прокладка) участок К-8 - К-1 ПК 0+00…1+06 плиты, футляры на сближениях, маркировка/паспортизацияуточнить конструкцию дорожной одежды

3 Камера/колодец в зоне проезда (коридор ЗУ 298) тепло/вода/кабель (узел распределения) К-1 (УС-1) ПК 1+06 382024.96 1166044.08плита перекрытия, люк под нагрузку, защита кабеля привязка колодца по генплану

4 Граница ЗУ 298/ЗУ 292 (выход веток к RAS) ТМ-3, В-3, Э-6 К-6 (ИТП-292) ПК 2+09 382125.72 1166061.91футляр при проходе границы/проезда, сигнальная лента предв., уточнить отметки/глубины

5 Граница ЗУ 298/ЗУ 293 (выход веток к теплицам) ТМ-2, В-2, Э-4 (ветка от ЭЦ-295) К-5 (ИТП-293) отвод от К-1 382066.20 1166148.85 футляр/плита, сигнальная лента, маркировка предв., границу уточнить

6 Граница ЗУ 294/ЗУ 298 (ввод воды В-1) В-1 (Ø160) К-4 - К-1 К-4 (скважина) отвод к К-1 382014.01 1166028.94 футляр при пересечении проезда/границы (по ТП)точку пересечения границы определить по топосъемке

7 Граница ЗУ 295/ЗУ 296 (ветки на тех.участок) ТМ-4, Г-2, Э-3 К-7 (ИТП-296) 381826.31 1165899.45 футляры/плиты по требованию балансодержателя уточнить трассировку/проезды

8 Существующие сети (по топосъемке/исполнительным) газ/вода/кабель/связь/дренаж ведомость пересечений с существующими сетями + согласованиянет данных: требуется топоподоснова М 1:500

3) Пересечения/сближения по слоям (газ/вода/тепло/кабель) — предварительно
№ Узел/место ПК X, м Y, м Сеть 1 Сеть 2 Отм.1, м Отм.2, м Δh верт., м Разнос гор., м Защита/меры Примечание

1 К-8 (ЭЦ-295) ПК 0+00 381919.02 1166052.88 Кабель (верх) Тепло (ось) 99.19 98.69 0.50 0.50 плита/футляр при сближ. предв.

2 К-8 (ЭЦ-295) ПК 0+00 381919.02 1166052.88 Тепло (ось) Газ (ось) 98.69 98.48 0.21 1.00 футляр/теплоизоляция предв.

3 К-8 (ЭЦ-295) ПК 0+00 381919.02 1166052.88 Газ (ось) Вода (ось) 98.48 97.86 0.62 1.00 футляр предв.

4 К-1 (УС-1) ПК 1+06 382024.96 1166044.08 Кабель (верх) Газ (ось, к К-2) 99.30 98.70 0.60 0.50 плита/футляр газ в коридоре (предв.)

5 К-1 (УС-1) ПК 1+06 382024.96 1166044.08 Газ (ось, к К-2) Тепло (ось) 98.70 98.48 0.22 1.00 футляр предв.

6 К-1 (УС-1) ПК 1+06 382024.96 1166044.08 Тепло (ось) Вода (ось) 98.48 97.97 0.51 1.00 теплокамера/канал, футляр на пересеч. предв.

7 К-1 (ввод В-1 от К-4) ПК 1+06 382024.96 1166044.08 Вода В-1 (ось) Тепло (ось) 97.99 98.48 0.49 1.00 футляр Ø+0.2м; бетонная плитаввод воды под теплосетью (предв.)

8 К-6 (ИТП-292) ПК 2+09 382125.72 1166061.91 Кабель (верх) Тепло (ось) 99.40 98.28 1.12 0.50 плита предв.

9 К-6 (ИТП-292) ПК 2+09 382125.72 1166061.91 Тепло (ось) Вода (ось) 98.28 97.87 0.41 1.00 футляр предв.

Примечания: 1) Ведомость носит предварительный характер и сформирована по координатам ЕГРН/принятым допущениям. 2) Для РД требуется топосъемка М 1:500, уточнение отметок/глубин, ведомость пересечений с существующими сетями и
согласование охранных зон.

Объект: ЯДРИН ЭНЕРГОПАРК Стадия Лист Листов Формат
РД* 1 9 A3

Наименование: Ведомость пересечений/привязок (ЗУ 298)

Масштаб: Без масштаба Документ: Узлы/пересечения (предварительно)

Раздел/Примечание: Узлы/пересечения (предварительно)

Разраб. Пров. Н. контр. ГИП Заказчик Дата
09.01.2026

8 21

27.05.2025

РД

Розгин В.В. Розгин В.В. Розгин В.В. ООО "ТК «ВЕРТИКАЛЬ»"

Стадия: РД    Лист: 8/21    Дата: 27.05.2025

Разраб.: Розгин В.В.    Пров.: Розгин В.В.    ГИП: Розгин В.В.

Заказчик: ООО "ТК «ВЕРТИКАЛЬ»"



0 25 50 75 100 125 150 175 200
, 

97.5

98.0

98.5

99.0

99.5

100.0

100.5

101.0

, 
 (

.)

-8

98.69

-1

98.48

-5

98.26

    1.2   i 0.002 (2 )

-1+ -2:  ( -8)  -1 ( -1)  -293 ( -5)

0 20 40 60 80 100
, 

97.5

98.0

98.5

99.0

99.5

100.0

100.5

101.0

, 
 (

.)

-1

98.48

-6

98.28

    1.2   i 0.002 (2 )

-3: -1 ( -1)  -292 ( -6)

0 20 40 60 80 100 120 140 160
, 

97.5

98.0

98.5

99.0

99.5

100.0

100.5

101.0

, 
 (

.)

-8

98.69

-7

98.34

    1.2   i 0.002 (2 )

-4:  ( -8)  -296 ( -7)

L , 

-1 /  (  295) -1 ( -1,  298) 2×DN200,   106.3  1
-2 -1 ( -1,  298) -293 ( ,  293)2×DN150,   112.6  1 2
-3 -1 ( -1,  298) -292 (RAS,  292) 2×DN80,   102.3  2
-4 /  (  295) -296 (  296) 2×DN100,   179.3  1 ( )

  

      ( .)

:   

* 3 9

:

   ( .) . 1:1000 / . 1:100

:

   ( ) 09.01.2026

. . . .

:       .     .

9 21

27.05.2025Стадия: РД    Лист: 9/21    Дата: 27.05.2025

Разраб.: Розгин В.В.    Пров.: Розгин В.В.    ГИП: Розгин В.В.

Заказчик: ООО "ТК «ВЕРТИКАЛЬ»"



0 20 40 60 80 100 120
, 

97.0

97.5

98.0

98.5

99.0

99.5

100.0

100.5

101.0

, 
 (

.)

-4

97.99

-1

97.97

-8

97.86

    2.0   i 0.001 (1 )

-1+ -4:  ( -4)  -1 ( -1)   ( -8)

0 20 40 60 80 100
, 

97.0

97.5

98.0

98.5

99.0

99.5

100.0

100.5

101.0

, 
 (

.)

-1

97.97

-5

97.86

    2.0   i 0.001 (1 )

-2: -1 ( -1)  / -293 ( -5)

0 50 100 150 200
, 

97.0

97.5

98.0

98.5

99.0

99.5

100.0

100.5

101.0

, 
 (

.)

-1

97.97

-7

97.72

    2.0   i 0.001 (1 )

-5: -1 ( -1)   296 / -296 ( -7)

L , 

-1 -4 ( / ,  )-1 ( -1,  298) Ø160 PE100 SDR11 18.7  1
-2 -1 ( -1,  298) -293 (  293) Ø110 PE100 SDR17 112.6  1 2
-3 -1 ( -1,  298) -292 (  292) Ø110 PE100 SDR17 102.3  2
-4 -1 ( -1,  298) /  (  295) Ø110 PE100 SDR17 106.3  1
-5 -1 ( -1,  298)  296 ( .) Ø110 PE100 SDR17 245.7  1
-6 -1 ( -1,  298)  294 ( / ) Ø110 PE100 SDR17 103.3  1

  

      ( .)

:   

* 4 9

:

   ( .) . 1:1000 / . 1:100

:

   ( ) 09.01.2026

. . . .

:  .    ,  /    / .

10 21

27.05.2025Стадия: РД    Лист: 10/21    Дата: 27.05.2025

Разраб.: Розгин В.В.    Пров.: Розгин В.В.    ГИП: Розгин В.В.

Заказчик: ООО "ТК «ВЕРТИКАЛЬ»"



0 50 100 150 200 250
, 

97.5

98.0

98.5

99.0

99.5

100.0

100.5

101.0

, 
 (

.)

-2

98.70

-8

98.48

-7

98.13

    1.3   i 0.002 (2 )

-1+ -2:  ( -2)   ( -8)   296 / -296 ( -7)

L , 

-1 -2 ( ,  ) /  (  295) DN150, 109.1  1
-2 /  (  295)  296 ( .) DN100, 179.3  1

  

      ( .)

:   

* 5 9

:

   ( .) . 1:1000 / . 1:100

:

   ( ) 09.01.2026

. . . .

:      ,  ,  /     .

11 21

27.05.2025Стадия: РД    Лист: 11/21    Дата: 27.05.2025

Разраб.: Розгин В.В.    Пров.: Розгин В.В.    ГИП: Розгин В.В.

Заказчик: ООО "ТК «ВЕРТИКАЛЬ»"



0 50 100 150 200 250
, 

98.5

99.0

99.5

100.0

100.5

101.0

, 
 (

.)

-3

99.46

-1

99.30

-8

99.19

     0.7   i 0.000

-1+ -2 (10 ):  ( -3/ )  -1 ( -1)   ( -8)

0 20 40 60 80 100 120 140 160
, 

98.5

99.0

99.5

100.0

100.5

101.0

, 
 (

.)

-8

99.19

-5

99.34

     0.7   i 0.000

-4 (0.4 ):  ( -8)   ( -5)

0 20 40 60 80 100 120 140 160
, 

98.5

99.0

99.5

100.0

100.5

101.0

, 
 (

.)

-8

99.19

-7

99.10

     0.7   i 0.000

-3 (0.4 ):  ( -8)   296 ( -7)

L , 

-1 -3 ( -1,  - ) -1 ( -1,  298) -10  3×240 ² 165.0  1
-2 -1 ( -1,  298) /  (  295) -10  3×240 ² 106.3  1
-3 /  (  295)  296 ( .) -0.4  4×185 ² 179.3  1
-4 /  (  295)  293 ( ) -0.4  4×240 ² 175.7  1 2
-5 /  (  295) 294 ( / ) -0.4  4×70 ² 125.2  1
-6 -1 ( -1,  298)  292 (RAS) -0.4  4×150 ² 102.3  2

  

      ( .)

:   

* 6 9

:

   ( .) . 1:1000 / . 1:100

:

   ( ) 09.01.2026

. . . .

:     / ,   ( / ), /     .

12 21

27.05.2025Стадия: РД    Лист: 12/21    Дата: 27.05.2025

Разраб.: Розгин В.В.    Пров.: Розгин В.В.    ГИП: Розгин В.В.

Заказчик: ООО "ТК «ВЕРТИКАЛЬ»"



/ X,  ( .) Y,  ( .) . ,  ( .) .  ,  ( .) .  ,  ( .) .  ,  ( .) .  ,  ( .)

-1   -1 ( ) 382024.96 1166044.08 100.00 98.48 97.97 99.30  .

-2  (  ,  ) 382028.11 1166052.98 100.00 98.70 99.30  .

-3  10/0.4  (  - ,  ) 382189.49 1166056.31 100.16 99.46  .

-4 /  (  ,  ) 382014.01 1166028.94 99.99 97.99 99.29  .

-5 -293 ( ) +   382066.20 1166148.85 100.04 98.26 97.86 99.34  .

-6 -292 (RAS) +   382125.72 1166061.91 100.10 98.28 97.87 99.40  .

-7 -296 ( / /CO ) +  381826.31 1165899.45 99.80 98.34 97.72 98.13 99.10  .

-8     ( -295) 381919.02 1166052.88 99.89 98.69 97.86 98.48 99.19  .

    /  ( .)

:   

* 7 9

:

 /  ( .)  

:

   ( ) 09.01.2026

. . . .

    .      1:500,       .

13 21

27.05.2025Стадия: РД    Лист: 13/21    Дата: 27.05.2025

Разраб.: Розгин В.В.    Пров.: Розгин В.В.    ГИП: Розгин В.В.

Заказчик: ООО "ТК «ВЕРТИКАЛЬ»"



ЯДРИН ЭНЕРГОПАРК — УЗЕЛ К-1 (УС-1): РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕТЕЙ — ПРЕДВАРИТЕЛЬНО

Схема (предварительно)

Теплосеть магистраль DN200 (ТМ-1) — подача

Теплосеть магистраль DN200 (ТМ-1) — обратка

T1-01
ТМ-2 DN150 -> К-5 (теплицы)

T1-02

<- ТМ-2 DN150 (обратка)

T1-03ТМ-3 DN80 -> К-6 (RAS)

T1-04
<- ТМ-3 DN80

М

T1-05

узел учета тепла (общий)

Вода: ввод Ø160 (В-1) -> распределение Ø110W1-01

W1-02
В-2 -> ЗУ 293

W1-03
В-3 -> ЗУ 292

W1-04
В-4 -> ЗУ 295

W1-05
В-5 -> ЗУ 296

Кабельный лоток/канал (Э-1/Э-2/Э-6) — верхний слой
КЛ

E1-01

Примечание: состав камеры/размеры колодца и тип люка уточнить по генплану и нагрузкам проезда.

Спецификация узла (предв.)

Поз. Наименование DN/тип/материал Кол. Примечание

T1-01 Задвижка ветки ТМ-2 (подача) DN150 1

T1-02 Задвижка ветки ТМ-2 (обратка) DN150 1

T1-03 Задвижка ветки ТМ-3 (подача) DN80 1

T1-04 Задвижка ветки ТМ-3 (обратка) DN80 1

T1-05 Узел учета тепла (общий) DN200 1

W1-01 Задвижка на вводе воды Ø160 PE/сталь 1

W1-02 Задвижка/кран на ветке В-2 Ø110 PE 1 к ЗУ 293

W1-03 Задвижка/кран на ветке В-3 Ø110 PE 1 к ЗУ 292

W1-04 Задвижка/кран на ветке В-4 Ø110 PE 1 к ЗУ 295

W1-05 Задвижка/кран на ветке В-5 Ø110 PE 1 к ЗУ 296

E1-01 Кабельная муфта/коробка 10кВ/0.4кВ 1 компл.

Объект: ЯДРИН ЭНЕРГОПАРК Стадия Лист Листов Формат
РД* 2 9 A3

Наименование: Узловая схема К-1 (УС-1)

Масштаб: Без масштаба Документ: Узлы/пересечения (предварительно)

Раздел/Примечание: Узлы/пересечения (предварительно)

Разраб. Пров. Н. контр. ГИП Заказчик Дата
09.01.2026
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ЯДРИН ЭНЕРГОПАРК — УЗЕЛ К-2: ГРПШ (ВВОД ГАЗА) — ПРЕДВАРИТЕЛЬНО

Схема (предварительно)

Газ DN150 (ввод) -> ГРПШ -> к ЭЦ-295 (Г-1)G2-01

кран

Ф

G2-02

фильтр

Р

G2-03

регулятор

ПЗК

G2-04

Q

G2-05

счетчик

G2-06

кран

Примечание: состав ГРПШ (1/2 линии, тип регулятора/счетчика) уточнить по ТУ газоснабжения.

Спецификация узла (предв.)

Поз. Наименование DN/тип/материал Кол. Примечание

G2-01 Кран/задвижка входная DN150 1

G2-02 Фильтр газовый DN150 1

G2-03 Регулятор давления DN150 1

G2-04 ПЗК/ПСК (комплект) DN150 1

G2-05 Счетчик газа DN150 1 коммерч.

G2-06 Кран/задвижка выходная DN150 1

Объект: ЯДРИН ЭНЕРГОПАРК Стадия Лист Листов Формат
РД* 3 9 A3

Наименование: Узловая схема К-2 (ГРПШ)

Масштаб: Без масштаба Документ: Узлы/пересечения (предварительно)

Раздел/Примечание: Узлы/пересечения (предварительно)

Разраб. Пров. Н. контр. ГИП Заказчик Дата
09.01.2026

15 21

27.05.2025

РД

Розгин В.В. Розгин В.В. Розгин В.В. ООО "ТК «ВЕРТИКАЛЬ»"

Стадия: РД    Лист: 15/21    Дата: 27.05.2025

Разраб.: Розгин В.В.    Пров.: Розгин В.В.    ГИП: Розгин В.В.
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ЯДРИН ЭНЕРГОПАРК — УЗЕЛ К-3: КТП 10/0.4 кВ (ВВОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ) — ПРЕДВАРИТЕЛЬНО

Схема (предварительно)

Электроснабжение: КЛ-10кВ (Э-1) -> КТП -> распределение
РУ-10кВ�(RMU)

E3-01

Трансформатор�10/0.4кВ

E3-02

РУ-0.4кВ�(учет/АСКУЭ)

E3-03

-> в сеть/на ЭЦ-295

Примечание: мощность трансформатора и схема РУ уточняются по ТУ сетевой организации и балансу нагрузок.

Спецификация узла (предв.)

Поз. Наименование DN/тип/материал Кол. Примечание

E3-01 РУ-10кВ (ячейки ввода/защиты) компл. 1

E3-02 Трансформатор силовой 10/0.4кВ 1 кВА уточнить

E3-03 РУ-0.4кВ + узел учета (АСКУЭ) компл. 1

E3-04 Заземление/молниезащита/ОПН компл. 1

Объект: ЯДРИН ЭНЕРГОПАРК Стадия Лист Листов Формат
РД* 4 9 A3

Наименование: Узловая схема К-3 (КТП)

Масштаб: Без масштаба Документ: Узлы/пересечения (предварительно)

Раздел/Примечание: Узлы/пересечения (предварительно)

Разраб. Пров. Н. контр. ГИП Заказчик Дата
09.01.2026
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27.05.2025

РД

Розгин В.В. Розгин В.В. Розгин В.В. ООО "ТК «ВЕРТИКАЛЬ»"

Стадия: РД    Лист: 16/21    Дата: 27.05.2025

Разраб.: Розгин В.В.    Пров.: Розгин В.В.    ГИП: Розгин В.В.

Заказчик: ООО "ТК «ВЕРТИКАЛЬ»"



ЯДРИН ЭНЕРГОПАРК — УЗЕЛ К-4: СКВАЖИНА/НАСОСНАЯ (ВВОД ВОДЫ) — ПРЕДВАРИТЕЛЬНО

Схема (предварительно)

Водоснабжение: скважина (К-4) -> ввод Ø160 (В-1) -> К-1 (УС-1)
Н

W4-01

насос

W4-02

Ф

W4-03

Q

W4-04

водомер

P

W4-05

датч. P

W4-06

Примечание: требования по качеству воды/очистке и резервированию насосов уточнить по ТУ и технологическим потребителям.

Спецификация узла (предв.)

Поз. Наименование DN/тип/материал Кол. Примечание

W4-01 Скважинный насос компл. 1 резерв уточнить

W4-02 Запорная арматура Ø160 1

W4-03 Фильтр грубой очистки Ø160 1

W4-04 Водомер/расходомер Ø160 1 учет

W4-05 Датчик давления компл. 1

W4-06 Запорная арматура выходная Ø160 1

W4-07 Шкаф управления/ЧРП компл. 1

Объект: ЯДРИН ЭНЕРГОПАРК Стадия Лист Листов Формат
РД* 5 9 A3

Наименование: Узловая схема К-4 (скважина/насосная)

Масштаб: Без масштаба Документ: Узлы/пересечения (предварительно)

Раздел/Примечание: Узлы/пересечения (предварительно)

Разраб. Пров. Н. контр. ГИП Заказчик Дата
09.01.2026

17 21

27.05.2025

РД

Розгин В.В. Розгин В.В. Розгин В.В. ООО "ТК «ВЕРТИКАЛЬ»"

Стадия: РД    Лист: 17/21    Дата: 27.05.2025

Разраб.: Розгин В.В.    Пров.: Розгин В.В.    ГИП: Розгин В.В.

Заказчик: ООО "ТК «ВЕРТИКАЛЬ»"



ЯДРИН ЭНЕРГОПАРК — УЗЕЛ К-5: ИТП-293 (ТЕПЛИЦЫ) — ПРЕДВАРИТЕЛЬНО

Схема (предварительно)

Теплосеть подача DN150 (ТМ-2)

Теплосеть обратка DN150 (ТМ-2)

T5-01

Ф

T5-02

М

T5-03

РК

T5-04

ПТО

T5-05

T5-06

Н

T5-07 к теплицам (контур отопления)

Б

T5-08
обратка от теплиц

Условные обозначения: Ф - фильтр, М - теплосчетчик, РК - регулирующий клапан, ПТО - теплообменник, Н - насос, Б - бак

Спецификация узла (предв.)

Поз. Наименование DN/тип/материал Кол. Примечание

T5-01 Запорная арматура (подача) DN150, сталь 1

T5-06 Запорная арматура (обратка) DN150, сталь 1

T5-02 Фильтр/грязевик DN150 1

T5-03 Теплосчетчик (комплект) DN150 1

T5-04 Клапан регулирующий с электроприводом DN150 1

T5-05 ПТО пластинчатый Q уточнить 1

T5-07 Насосы вторичного контура 1 раб + 1 рез 2

T5-08 Бак расширительный + группа безопасности компл. 1

Объект: ЯДРИН ЭНЕРГОПАРК Стадия Лист Листов Формат
РД* 6 9 A3

Наименование: Узловая схема К-5 (ИТП-293, теплицы)

Масштаб: Без масштаба Документ: Узлы/пересечения (предварительно)

Раздел/Примечание: Узлы/пересечения (предварительно)

Разраб. Пров. Н. контр. ГИП Заказчик Дата
09.01.2026
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27.05.2025

РД

Розгин В.В. Розгин В.В. Розгин В.В. ООО "ТК «ВЕРТИКАЛЬ»"

Стадия: РД    Лист: 18/21    Дата: 27.05.2025
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ЯДРИН ЭНЕРГОПАРК — УЗЕЛ К-6: ИТП-292 (RAS) — ПРЕДВАРИТЕЛЬНО

Схема (предварительно)

Теплосеть подача DN80 (ТМ-3)

Теплосеть обратка DN80 (ТМ-3)

T6-01

Ф

T6-02

М

T6-03

РК

T6-04

ПТО-1�RAS

T6-05

ПТО-2�ОВК

T6-06

T6-07
Н

T6-08 к RAS (нагрев воды)
Н

T6-09к ОВК/отоплению RAS

Примечание: состав ПТО/насосов уточнить по тепловым нагрузкам и схемам потребителя.

Спецификация узла (предв.)

Поз. Наименование DN/тип/материал Кол. Примечание

T6-01 Запорная арматура на вводе/выводе DN80, сталь 2 подача/обратка

T6-02 Фильтр/грязевик DN80 1

T6-03 Теплосчетчик (комплект) DN80 1

T6-04 Клапан регулирующий с электроприводом DN80 1

T6-05 ПТО-1 (нагрев воды RAS) Q уточнить 1

T6-06 ПТО-2 (ОВК/отопление, опц.) Q уточнить 1 опционально

T6-08 Насос вторичного контура RAS 1 раб + 1 рез 2

T6-09 Насос вторичного контура ОВК 1 раб + 1 рез 2 опц.

Объект: ЯДРИН ЭНЕРГОПАРК Стадия Лист Листов Формат
РД* 7 9 A3

Наименование: Узловая схема К-6 (ИТП-292, RAS)

Масштаб: Без масштаба Документ: Узлы/пересечения (предварительно)

Раздел/Примечание: Узлы/пересечения (предварительно)

Разраб. Пров. Н. контр. ГИП Заказчик Дата
09.01.2026

19 21

27.05.2025

РД

Розгин В.В. Розгин В.В. Розгин В.В. ООО "ТК «ВЕРТИКАЛЬ»"

Стадия: РД    Лист: 19/21    Дата: 27.05.2025

Разраб.: Розгин В.В.    Пров.: Розгин В.В.    ГИП: Розгин В.В.

Заказчик: ООО "ТК «ВЕРТИКАЛЬ»"



ЯДРИН ЭНЕРГОПАРК — УЗЕЛ К-7: ИТП-296 (ТЕХНОЛОГИИ) + ГАЗ — ПРЕДВАРИТЕЛЬНО

Схема (предварительно)

Теплосеть подача DN100 (ТМ-4)

Теплосеть обратка DN100 (ТМ-4)

T7-01

Ф

T7-02

М

T7-03

РК

T7-04

ПТО�ТЕХН

T7-05

Н

T7-06
к техпроцессам/сушке

Газ DN100 (Г-2) — к потребителю ЗУ 296G7-01

Q

G7-02

счетчик (опц.)

Примечание: для узла ЗУ 296 предусмотреть коммерческий учет газа при требованиях ТУ/договора.

Спецификация узла (предв.)

Поз. Наименование DN/тип/материал Кол. Примечание

T7-01 Запорная арматура на вводе/выводе DN100, сталь 2 тепло

T7-02 Фильтр/грязевик DN100 1 тепло

T7-03 Теплосчетчик (комплект) DN100 1

T7-04 Клапан регулирующий с электроприводом DN100 1

T7-05 ПТО (техпроцессы) Q уточнить 1

T7-06 Насос вторичного контура 1 раб + 1 рез 2

G7-01 Запорная арматура на газопроводе DN100, сталь 1 газ

G7-02 Счетчик газа (опц.) DN100 1 по ТУ/договору

Объект: ЯДРИН ЭНЕРГОПАРК Стадия Лист Листов Формат
РД* 8 9 A3

Наименование: Узловая схема К-7 (ИТП-296/газ)

Масштаб: Без масштаба Документ: Узлы/пересечения (предварительно)

Раздел/Примечание: Узлы/пересечения (предварительно)

Разраб. Пров. Н. контр. ГИП Заказчик Дата
09.01.2026

20 21

27.05.2025

РД

Розгин В.В. Розгин В.В. Розгин В.В. ООО "ТК «ВЕРТИКАЛЬ»"

Стадия: РД    Лист: 20/21    Дата: 27.05.2025

Разраб.: Розгин В.В.    Пров.: Розгин В.В.    ГИП: Розгин В.В.
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ЯДРИН ЭНЕРГОПАРК — УЗЕЛ К-8: КОЛЛЕКТОР ЭНЕРГОЦЕНТРА (ЭЦ-295) — ПРЕДВАРИТЕЛЬНО

Схема (предварительно)

Теплоисточник (ЭЦ-295) -> теплосеть

подача DN200 (ТМ-1) / ответвление DN100 (ТМ-4)

T8-01

T8-02

T8-03

ТМ-4 DN100 -> К-7 (ЗУ 296)

T8-04

<- ТМ-4 DN100

М

T8-05

учет отпуска тепла (опц.)

Газ: DN150 от К-2 (ГРПШ) -> ЭЦ-295 + отбор DN100 на ЗУ 296G8-01
G8-02

Г-2 DN100 -> ЗУ 296

ГПЭС/двигатель�(потребитель газа)

G8-03

Вода: Ø110 (В-4) от К-1 -> ЭЦ-295 (подпитка/хозн.)W8-01

Примечание: состав узла энергоцентра зависит от схемы утилизации тепла ГПЭС и режимов работы (уточнить по OEM/ТУ).

Спецификация узла (предв.)

Поз. Наименование DN/тип/материал Кол. Примечание

T8-01 Запорная арматура на подаче ТМ-1 DN200 1

T8-02 Запорная арматура на обратке ТМ-1 DN200 1

T8-03 Запорная арматура ветки ТМ-4 (подача) DN100 1

T8-04 Запорная арматура ветки ТМ-4 (обратка) DN100 1

T8-05 Узел учета тепла (опционально) DN200 1

G8-01 Запорная арматура на вводе газа DN150 1

G8-02 Запорная арматура ветки Г-2 DN100 1

G8-03 Узел отбора/фильтр (опц.) DN150 1 к ГПЭС

W8-01 Запорная арматура на вводе воды Ø110 1

Объект: ЯДРИН ЭНЕРГОПАРК Стадия Лист Листов Формат
РД* 9 9 A3

Наименование: Узловая схема К-8 (ЭЦ-295, коллектор)

Масштаб: Без масштаба Документ: Узлы/пересечения (предварительно)

Раздел/Примечание: Узлы/пересечения (предварительно)
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